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Chwatkowo, dnia 13.10.2025 r. Strona 1z 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 09-03/10/25 oryginat/kopia

Obiekt Podstawa badania

badan

Zleceniodawca

Woda przeznaczona
do spozycia przez

Dziat Zaopatrzenia w Wode MPECWiK sp. z o.0. Protokoét pobrania z dnia: 07.10.2025

ludzi ul. Kérnicka 80, 63-000 Sroda Wikp. Nr zlecenia: 09/10/25
Kod Miejsce pobrania prébki Stan prébki | Data Data Data Data
probki przyjetej do | pobrania dostarczenia | rozpoczecia zakonczenia
badan probki probek do analiz/badan analiz/badan
laboratorium
24/XI25 SUW Koszuty dobry 07.10.2025 | 07.10.2025 07.10.2025 10.10.2025
- punkt pobierania wody (monitoring wewnetrzny)

Identyfikacja metody pobrania: PN-ISO 5667-5:2017-10 z wyt. pkt. 10.3, 10.4, 11 Pobieranie prébek wody do badarn chemicznych i fizycznych jest objete akredytacja.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt.4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 44.5, 4.4.6 Pobieranie probek do badan mikrobiologicznych jest objete akredytacjg. Probkobiorca: pracownik Laboratorium MPECWIK Sp..z 0. 0. A.G.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr akredytacji AB 1193.

WYNIKI/REZULTATY BADAN
L.p Parametr badany Jednostka Metodyka Wynik*/rezultat**
24/X/25 ***Wartosci
parametryczne
1. pH (20,5 °C) pH PN-EN ISO 10523:2012 AS 7,6+0,1 6,5-9,5
2. Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa (w 25°C) uS/cm PN-EN 27888:1999 AS 686+ 62 2500 pS/cm
korekta za pomoca do ji wplywu
3. Zapach 23 £2°C TON PN-EN 1622:2006 NA,S 1
Czas przechowywania probki 1 h h (akceptowalny) Akceptowalny przez
konsumentéw i bez
4. Smak TFN PN-EN 1622:2006 NA,S 1 nieprawidtowych zmian
Czas przechowywania probki 72 h h (akceptowalny)
5. Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AS <0,50 Metnosé zalecana
z wyt. pkt . 5.4 (0,50 + 0,08) do 1 NTU
6. Barwa mg P/l PN-EN ISO 7887:2012 AS 10+3 Barwa zalecana do 15
Metoda D mgPt/l
7. Zelazo ug/l Metoda Hach Lange LCK 321 NAS <100 200 g/l
wyd. z07.2019 r (100+ 20)
8. Mangan ng/l Metoda Hach Lange LCW 032 NA,S <30 50 pg/l
wyd. z11.2019 1 (30+7)
9. Amonowy jon mg/l Metoda Hach Lange LCK 304 AS <0,050 0,50 mg/l
wyd. z10.2019 r (0,050 +0,010)
10. Azotany mg/l Metoda Hach Lange LCK 339 AS 3,45 +0,45 50 mg/l
wyd. z 10.2019 r
11. Azotyny mg/l Metoda Hach Lange LCK 341 AS <0,050 0,50 mg/l
wyd. z10.2019 r (0,050+ 0,007)
12. Twardo$¢ ogdlna mg/l CaCOs PN-ISO 6059:1999 A'S 300+ 60 60-500
13. Bakterie grupy coli NPL/100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014 AS 0 0 NPL/100 ml
<0;4>
14. Escherichia coli NPL/100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014 AS 0 0 NPL/100 ml
<0;4>
15. Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AS Nie wykryto Bez nieprawidiowych
w temp. 22+ 2°C przez (68 £ 4) h Posiew na agarze odzywczym zZmian
. Zalecana do 100 jtk/1 m
technikg ptytek lanych
16. Enterokoki katowe jtk/100 ml PN- EN ISO 7899-2: 2004 A'S 0 0 jtk/100 ml
Oswiadczenie: Sprawozdanie autoryzowata
1.Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie sie do prébek pobranych w dniu okre$lonym w sprawozdaniu. §
2. Klient ma prawo do wniesienia skargi. Procedura rozpatrywania skarg jest dostgpna na zyczenie klienta w Laboratorium Slgned by /
3.Sprawozdanie moze by¢ kopiowane tylko w catosci. Podpisano przez:
4. Laboratorium zobowigzuje si¢ do zachowania bezstronnosci i poufnosci informacji dotyczacych Zleceniodawcy,
uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalnosci laboratoryjnej.

Goérska

Date / Data: 2025-
10-1313:01

Symbol oznacza

A- badania objgte akredytacja

NA — badanie nieakredytowane, spetniajace wymagania normy PN — EN ISO/IEC 17025

S — badania objete zatwierdzeniem PPIS w $rodzie Wlkp.

Laboratorium posiada zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan przez PPIS w Smdzle Wikp. Decyzja z dnia 21.11.2024 nr ON HK 47.2024
* Dla badan fizykochemicznych wynik podano jako stgzenie wraz z oszacowana niep Scig z etapem pobi ia. Podana niep rozszerzona pomiaru oszacowana zostala wspdlczynnika rozszerzenia
k=2, na poziomie ufnoscl 95% Dla wymkow badan mikrobiologi h wody niep §¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29201 w zakresie metod badawczych wedhug podejécia catosciowego
i opiera s:@ na iep zonej przez ok ik rozszerzenia k=2 zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%. W przypadku metod NPL niepewno$¢ odczytywana jest z tablic. Dla wynikow wyrazonych
jako .07, > X" (gdzie x- do]na/goma granica zliczania kolonii lub dolna/gorna gmmca zakresu roboczego metod NPL odezytana  tablic) niepewnosci nie podaje sig.

**Uzyskany rezulmt badania spoza zakresu pommmwego akredytowanego, w postaci < warto$ci dolneJ gramcy zakresu pomiarowego lub ,,>” wartodci gornej granicy zakresu pomiarowego podany jest wraz z niepewnoscig
rozszerzong odpowiednio dla dolnej lub gornej granicy zakresu pomi: . W przypadku stwierd. iz iami dla Itatow badan , jest to realizowane w ramach opinii i interpretacji.
*#*Warto$ci parametryczne wg. Rozporzadzeniem Ministra dewna z dma 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U 2017. 2294).

Koniec sprawozdania z badari

FO1/R16, 06/09.10.25
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